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Neuartiger Mikrosensor zur Luftgütemessung mit kombiniertem
Feuchte- und Gassensor
ABSTRACT
Ein behagliches Raumklima fördert das physische und psychische Wohlbefinden des Menschen und
ist ein wichtiger Parameter für eine größere Leistungsfähigkeit. Erst durch die Entwicklung von chemi-
schen Sensoren wie z.B. Metalloxidgassensoren[1] ist es zunehmend möglich, die Luftzusammenset-
zung in Innenräumen direkt zu messen. Des weiteren hat die Luftfeuchtigkeit einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Qualität der Raumluft. Sensoren zur simultanen Messung von Schad- und Geruchstoffen
sowie der Luftfeuchtigkeit sind bislang nicht am Markt erhältlich. Es wird ein integrierter Mikrosensor
zur Bestimmung beider Messgrößen vorgestellt.
SENSORARRAY
Auf dem Sensorarray (Abbildung 1) befinden sich zwei Sensoren mit unterschiedlichen Messprinzi-
pien: Ein Feuchtesensor mit porösem Silizium als sensitive Schicht und zwei Gassensoren mit einem
Metalloxid als aktive Sensorschicht. Das Gassensorelement wird auf Basis von SnO2 hergestellt, da
dieses Material eine relativ geringe Selektivität gegenüber den applikationsrelevanten Gasen aufweist.
Damit kann ein breites Spektrum der Geruchs- und Schadstoffe in der Luft erfasst werden.
Für den Feuchtesensor eignet sich poröses Silizium durch die hohe innere Oberfläche als sensitive
Schicht[2]. Es ist beständig gegen hohe Temperaturen und Lösemitteldämpfe. Durch die große inne-
re Oberfläche reagiert es sensitiv auf Feuchtigkeitsbeladung. Bei sehr hoher relativer Luftfeuchtigkeit
bildet sich allerdings auf der Oberfläche der sensitiven Schicht eine durchgehende leitfähige Kondens-
wasserschicht, welche die kapazitive Messung stark verfälscht. Durch Integration einer Heizung direkt
auf der porösen Siliziumschicht, die regelmäßig gepulst den Sensor aufheizt, soll diese Kondenswasser-
bildung effektiv und energiesparend unterbunden werden. Im Betrieb müssen die beiden Gassensoren
auf eine Temperatur von 250◦C - 400 ◦C aufgeheizt werden. Der Feuchtesensor arbeitet jedoch bei
Umgebungstemperatur und wird nur zum Ausheizen kurz auf ca. 100◦C aufgewärmt.
Zur Reduzierung der Leistungsaufnahme und zum thermischen Entkoppeln der Sensoren sind die
sensitiven Schichten der Einzelsensoren auf sogenannten Microhotplates integriert[3]. Diese besitzen
strukturierte Trägerschichten und somit eine verkleinerte Wärmeflussdurchtrittsfläche.
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Sensors, links die beiden Gassensoren und rechts der
Feuchtesensor auf jeweils seperaten Hotplates.
Im Messsystem übernimmt ein Microcontroller sowohl die Temperaturregelung der einzelnen Sen-
soren, als auch die Verarbeitung der Messdaten. Beispielhaft wird in Abbildung 2 der Einfluß der Luft-
feuchtigkeit auf die Grundlinie des Gassensors gezeigt. Dies zeigt deutlich die Notwendigkeit zur paral-
lelen Erfassung der Luftfeuchte und einer Signalverarbeitung zur Kompensation dieser Querempflind-
lichkeit. Eine korrekte Gasmessung ist nur bei gleichzeitiger Erfassung der Luftfeuchtigkeit möglich.
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Abbildung 2: Links: Reaktion des Gassensors auf Zigarettenrauch, rechts Reaktion auf Luftfeuchtig-
keit.
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